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EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA: AVVISO  
 

RIF:  IMPIANTI DI ESTINZIONE “FIRE EXTINGUISHER VALVE CO. LTD” (FEV) 
RICHIAMO BOMBOLE 

 

Durante il processo di controllo di qualità interno dei Sistemi di Estinzione omologati FIA in conformità 
con lo Standard 8865-2015, FEV ha trovato che molti sistemi di estinzione FX G-TEC 3300R 
con numero di omologazione EX.008.16 sono stati dotati di una bombola prodotta con dimensioni non 
corrette.  
Di conseguenza queste bombole non sono più conformi a tutti i requisiti definiti nella norma FIA 
8865-2015. 
La FIA e la FEV hanno quindi deciso che, per motivi di sicurezza, le bombole indicate nell’Appendice I 
non possono essere considerate conformi ai regolamenti FIA e la loro omologazione viene ritirata con 
effetto immediato. 
Poiché queste bombole non possono più essere considerate conformi alla norma FIA 8865-2015, il loro 
uso è vietato in tutti i casi in cui il rispetto del suddetto Standard è obbligatorio. 
Si prega notare che tutte le bombole con il numero di omologazione EX.008.16 che non sono elencate 
nell'appendice I non sono interessate da questa decisione. 
Si invitano tutti gli interessati a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che questa decisione sia 
rispettata all'interno della propria sfera di competenza. 
I proprietari delle bombole non conformi possono contattare la FEV per ottenere la sostituzione delle 
bombole con quelle nuove, che rispettano lo  Standard FIA 8865-2015. 
FEV contatti:  
David Sexton  
Tony Wattis 
E-mail: sales@f-e-v.co.uk 
Tel: +44 (0) 1243 555566 
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APPENDICE I 
Lista delle bombole non conformi con lo Standard FIA 8865-2015 
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